
KONTOR

VINDFANG

FOYER

MØDERUM

RECEPTION

MELLEM
GANG

GANG

MELLEM
GANG

VÆRKSTED

VÆRKSTED

MONTAGE

MONTAGE

MONTAGE

KONTOR

KONTOR

KONTOR
LYSGÅRD

LYSGÅRD

KVALITETSSIKRING

MALEKABINE

LAGER / FORSENDELSE

MALEKABINE

WC

WC

WC WC MØDERUM

GANG

WC

WC

KONTOR
KANTINE

KOPI / DEPOTRUM

KØKKENMØDERUM

KONTOR

RØGZONE 4

RØGZONE 3

RØGZONE 2

RØGZONE 1

INDLEVERING

RÅVARELAGER

LYSGÅRD

LYSGÅRD
TEKNIK

TEKNIK

GANG

1. sal / PLANUDSNIT

Grundplan

1. sal

KONTOR

KONTOR KONTOR MØDERUM

WC

DEPOT

WC

GARD. KØKKEN TEKNIK
GANG

GANG

GANG GANG

KONTOR

KONTOR

REPOS

Kælder

MOTIONSRUM LAGER DEPOT OMKLÆDNING

GANG

BAD

WC

BAD DEPOT

WC

WCOMKLÆDNING DEPOT

OPGANG

SERVERRUM

KARDEX KARDEX KARDEX

KARDEX

KARDEX KARDEX

KARDEX

Brandcelle

Brandsektionering

Røgskærm, profileret stålplade

Brandventilation

Flugtvej 

Brandtryk

Flugtvejsarmatur

Flugtej

Udgang i flugtvej

Redningsåbning

Vandfyldt slangevinde

Pulverslukker

Kulsyreslukker

Brandtæppe

Automatisk brandalarmanlæg
centraludstyr (ekstern)
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